ELEKTROTECHNICKY ZKUSEBNI USTAV

ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRUFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - REPUBLIQUE TCHEQUE
NEKTPOTEXHHYECKUH HCTIBITATENBHBIH HHCTUTYT - UELICKAS PECTTYBTMKA

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

~  CERTIFIKAT

¢: 1180184
Vyrobek: Rozvodné pilite
e AN qyp SS.., SP.., SR.., (viz piloha)
o IR A
5: Jmenovité hodnoty: AC 690 V. 50 Hz, 400 A, 40 kA, 1P43, [P44
—— Objednatel: SLOUPARNA Majdalena s.r.0. .
e BT RS | Majdalena 141, 378 03 Majdalena, Ceska republika

Vyrobee: SLOUPARNA Majdalena s.r.0.
] Majdalena 141, 378 03 Majdalena, Ceska republika

Obchodni znacka:

Vysledky zkousek jsou uvedeny v protokolu ¢.: 800725-01/01 ze dne: 09.03.2018

Vzorek zkouSeného vyrobku je ve shodé s poZadavky:
CSN EN 61439-5 ed.2:15, CSN EN 61439-1 ed.2:12

Jiné ddaje:

Certifikat byl vydan na zaklade spinéni pozadavka certifikatniho schématu WEZU certifikat* a na zakladé smlouvy &. 800725 mezi
objednavatelem a Elektrotechnickym zkusebnim ustavem.

Shoda vyrobku s uvedenymi normami a piredpisy zaji¥t'uje shodu virobku se zikladnimi pozadavky nafizeni vlady & 117/2016

L a7 Sh., 118/2016 Sb. v platném zn&ni a certifikit miZe byt pouZit jako podklad pro EU ProhliSeni o shodé podle zikona ¢. 90/2016
R S — Sh. o posuzovini shody stanovenych vyrobki pfi jejich dodavani na trh, v platném znéni.
B RN,  EERRE
Platnost certifikitu je omezena do: 31.03.2021
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V Praze dne Mgr. Miroslav Sedlacek
Vedouci certifikacniho organu
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